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巡检
设备工作状态、附属设施、监测数据、
工作日志、传输及视频等

7天/次
应注意设备及站房安全性，数据与
工艺逻辑性

校准 标准物质对设备进行标定或者测试
7天/次   
1个月/次

高中低浓度标气示值误差测试及响
应时间测试易忽略

校验
实际水样比对测试或便携式设备比对
监测

1个月/次   
3个月/次

设备故障、数据异常或超标频次高
的情况下应加密比对频次

维修
对设备故障的及时进行维修，具体内
容取决于故障情况

无周期性
要求时效性

维修频次高的情况，应引起注意，
查找设备问题、工艺问题及维修水
平问题

标准物质
更换

标气、标液、试剂的更换
废水（<3个月）
烟气（<1年）

站房或设备内存在过期的标气、标
液及试剂

易耗品
更换

零配件及耗材的更换
耗材更换有周
期性，配件更
换无周期性

滤芯、滤料及管等物资更换具备周
期性，以设备说明书要求和标准相
关要求为准

废液及废
酸台账

对废水设备产生的危废和烟气设备产
生的废磷酸进行收集、暂存和转运

具备周期性 废水产生的危废要与试剂使用情况
相符
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运维人员
执法人员

运维事件

在线设备

Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



Copy right©邢台在线监测公众号



污 染 源 在 线 监 测 运 维
中 的 常 见 问 题
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